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TITOLO E INDICE DEI FOGLI

CARATTERISTICHE DELLA CABINA

DATI GENERALI

DISEGNO
NUMERO FOGLIO REV DENOMINAZIONE
11065 01 0 TITOLO E INDICE DEI FOGLI LUNGHEZZA mm : 3500 ALTEZZA mm : 2600 PROFONDITA’ mm : 246
11065 02 0 VISTA PROSPETTI CABINA - VISTA IN PIANTA - FORI PAVIMENTO FONDAZIONE : D IMPIANTO DI TERRA INTERNO : x IMPIANTO DI TERRA ESTERNO . @
11065 03 o IMPIANTI AUSILIARI INTERNI - IMPIANTO DI MESSA A TERRA INTERNO/ESTERNO IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNO : IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA : X IMPIANTO PRESE DI SERvIzio :[X]
PULSANTE DI EMERGENZA : [X) TONALITA" VERNICIATURA STANDARD
KIT ACESSRI STANDARD : ESTINTORE A POLVERI 5Kg: X TAPPETO ISOLANTE 30kV : g
LAMPADA DI EMERGENZA PORTATILE : E GUANTI ISOLANTI 20kV : g
SET DI CARTELLI AMMONITORI : (X
REV. DATA COMP DESCRIZIONE MODIFICA APPROV.
: RIFERIMENT! PER COLLAUDO - SPEDIZIONE - CONSEGNA
CONSEGNA :
INSTALLAZIONE : COMPRESA
co.Ne 11065
PRIMO AVVIAMENTO : ESCLUSO
CLIENTE  ALBAFRIGOR srl
imPianTo RATTO Om & F.lu IN FORNITURA — Impianto uminazione interno — Impianto di illuminazione di emergenza
— Impianto pulsante di emergenza fuori porta
NOTE — Impianto di terra interno
— Terna di cavi MT completi di terminali per interno per collegamento trasformatore
oceeTTo CABINA DI TRASFORMAZIONE - IMPIANTI AUSILIARI E DI TERRA b Z Set Cavi BT, per collegamento trofo 2x(3x1x240)+1x240xN+PE
— Kit accessori standard (tappeto,estintore,lampada portatile, guanti, ecc.)
Data Progettato da Approvato da
(51STEMIELETTRICI| i =
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Collettore interno in piatto
4 dim. 25x4
TRAFO 500KVA ' roame am. XM TRAFO 500KVA
ARRIVO E PROT. TRAFO ARRIVO E PROT. TRAFO
CELLA TIPO AH CELLA TIPO AH
Collegamento ol collettore
® O fronte quadro MT-BT in :
corda CU nuda sez. 50mmq
QUADRO BI. | / _
f e o
1x36W g
E d| X[ Collegamento apparecchiature e
mosse metalliche interne
Collegomento all'impianto di
dispersione esistente con corda
in CU nuda sez. 50mmgq
dal conduttore di
a croce 50x50x1500mm terrajgenerdle
6 CARTELLO INDICATORE : — NORME DI PRIMO SOCCORSO i B — RN G SAUSIEATO
FISSATO ALLA MURATURA SU SUPPORT! ISOLANTI E DOTATO
\/  PRESA 2x16T P65 Q CARTELLO INDICATORE : — PERICOLO DI MORTE ; TENSIONE 20kV DI CALOTTA DI PROTEZIONE IN PLEX TRASPARENTE.
nw, INTERRUTTORE STAGNO o CARTELLO INDICATORE : — CABINA ELETTRICA
2 PULSANTE DI EMERGENZA ° CARTELLO INDICATORE : - NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI
- DIVIETO DI ACCESSO
(®  SCATOLA DI DERVAZIONE STAGNA
Q ESTINTORE 5kg
[EE————— PLAFONIERA A LANPADA FLUORESCENTE 6 TAPPETO 150
PLAFONIERA A LAMPADA FLUORESCENTE
CON AUIMENTAZIONE DI EMERGENZA Q LANPADA, RORTATILE. DI EMERGENZ) CONTRASSEGNO CON SCRITTA INDELEEILE
Q GUANTI ISOLANTI 20KV IOENTFICAIONE  CONOUTTORS
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