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DISEGNO
NUMERO

TITOLO E INDICE DEI FOGLI

FOGLIO REV DENOMINAZIONE

CARATTERISTICHE DEL QUADRO E DEL SISTEMA M.T.

[CJ QUADRO SERIE " G6 ~ X QUADRO SERIE “ AIRMET ” [CJ QUADRO SERIE " ESAMIX *

11064

01 TITOLO E INDICE FOGL!

QUADRO ASSIEMATO LUNGHEZZA mm : ALTEZZA mm: 7250 PROFONDITA  mm: 1150

11064

02 VISTA FRONTE QUADRO MT - VISTA INTERNA

FRA CELLA LINEA E CELLA SBARRE 1220

GRADO DI PROTEZIONE VERSO L’'ESTERNO :

11064

02A SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

INGRESSO CAVIMT :  BASSO INGRESSO CAVI AUX.: BASSO

11064

02B DESCRIZIONE ACCESSORI IN FORNITURA

VERNICIATURA ESTERNA : RAL 7035 VERNICIATURA INTERNA : RAL 7035

11064

03 SCHEMA FUNZIONALE QMT

TRATTAMENTO PER CLIMA : [X] NORMALE [] TroPICALE [ Freopo TEMPERATURA AMBIENTE T: 30

11064

o|lo|lo|o|o|©

oL SCHEMA FUNZIONALE QBT

X bx » a sX [Jsx»abx

COMPOSIZIONE QUADRO CON SVILUPPO DA :

FORNITURA SCOMPARTI: [ ] ASSIEMATI (X separATI [ con seguente ordine:

BOX TRAFO FORNITI ] sMoNTATI ] monTATI

SOPRALZI FORNITI E SMONTATI D MONTATI

PASSAGGI OBBLIGATI : DIMENSIONI MINIME A x B x H mm - COMUNICARE IN CASO DI NECESSITA'

] »1000 mt [ »2000 mt

ALTITUDINE DI INSTALLAZIONE : & <1000 mt

TENSIONE NOMINALE kV : 24 TENSIONE di ESERCIZIO kV : 15 FREQUENZA Hz : 50

SISTEMA ELETTRICO:  3F«T

TENSIONE DI PROVA AF.L x 1': 50KV TENSIONE DI PROVA AD IMPULSO : 125KV

TENSIONE DI PROVA CIRC. AUX : 2KV

CORRENTE DI BREVE DURATA PER 1" : 16KA POTENZA DI C.TO C.TO MVA:

CORRENTE NOMINALE SBARRE : ~ ALIMENTAZIONE Amp.: 630A OMNIBUS Amp.:

DERIVAZIONE Amp: 630A

TRATTAMENTO SBARRE : IXI Ravvivate [ ] Stagnate [ ] Argentate [ nguainate

D Verniciate

SEZIONE COLLETTORE DI TERRA :  25X4 ALTRO:

SEZIONE CONDUTTOR! AUSILIARI:  COMANDImmg: 1% SEGNALAZIONI mmq : 1,5 VOLTMETRICHE mmg: .5

AMPEROMETRICHE mmq : &

TENSIONI AUSILIARIE ~ COMANDI Vee/ca:  230VCA ILLUMINAZIONE Vcc/ca : SEGNALAZIONI Vee/ca: SCALDIGLIE Vec/ca:

Ne: POTENZA: SC00KVA V- TENSIONE PRIMARIA : kV 15 TENSIONE SECONDARIA : kV

CARATTERISTICHE

0,4

TRASFORMATORI DI POTENZA | N POTENZA : Vee: TENSIONE PRIMARIA : kV TENSIONE SECONDARIA : kV

(PROTETTI DAL QUADRO MT)

VALORE CONVENZIONALE DELLA CORRENTE DI GUASTO A TERRA : AMP.

COMUNICAZIONI ENEL :

TEMPO DI INTERVENTO DELLE PROTEZIONI ENEL : Sec.

DOCUMENTAZIONE >mmozw\ymz>qow.> DEL QU

CERTIFICAZIONI MARCATURE-TARGHE-CONTRASSEGNI

REV.

DATA COMP. DESCRIZIONE MODIFICA

APPROV.

[X] BOLLETTINI DI COLLAUDO [X] DISEGNI COME ESEGUITO
[X) CONTRASS. CEI EN 60298 (17-6] [X] MARCATURA CE
[X] TARGA CARATTERISTICHE

m CERTIFICAZIONE CONFORMITA’
ALTRO

& MANUALE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

C.0. N°®

CLIENTE

IMPIANTO

11064
ALBAFRIGOR srl

RATTO G.B. & F.lli

oacetto CABINA DI TRASFORMAZIONE - IMPIANTO MT/BT

[X] NON PRESENZIATO DAL CLIENTE
(] ALLA PRESENZA DEL CLIENTE

CONSEGNA :

INSTALLAZIONE : COMPRESA

ESCLUSO [X] PROVA DI TENUTA A FI. 1 50KV

PRIMO AVVIAMENTO :

X PROVA AD IMPULSO 125kV

IMBALLO TERMORETRAIB.STANDARD

COLLAUDO INT.: & VERIFICA MECCANICA-ELETTRICA QUADRO E COMPONENTI

COORDINAMENTO MT-B.T.| FORNITURA COMBINATA CON QUADROB.T..  DXIst  [Jno  [X] DEFINITO COORDINAMENTO MT.-B.T.

uminazione di emergenza

IN FORNITURA — Impianto di illuminazione interna — Impionto di
— Impionto pulsante di emergenzo fuori porta
NOTE — Impianto di terra interno
AVVERTENZE — Terna di cavi MT completi di terminali per interno per collegamento trosformatore
— Set Cavi B.T. per collegamento trafo 2x(3x1x240)+1x240xN+PE
— Kit occessori standard (tappeto,estintore,lampada portatile, guanti, ecc.)

Data Progettato da Approvato da
157097201 S.U.
[S5ISTEMIELETTRIC]| W R
R isegno n Foglio/Fogli | Revisione
PROGETTI! - AUTOMAZIONE - IMPIANTI 11064 3\ 0L 0
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:_5_a\7§_a__m|_3_‘_m_B_No_m__mm_wu_ﬁ_mm_mm

SCHEMA ELETTRICO - A
(*) REGOLAZIONI DEFINITIVE RELE’ D e —
PROTEZIONE A CURA PROGETTISTA

15kv

| LEGENDA ACCESSORI ;
89 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 2
— | 89T SEZIONATORE DI MESSA A TERRA
52 INTERRUTTORE DI NANOVRA SOTTOCARICO
b0 CZ3 SGANCIATORE DI APERTURA SEZ. SOTTOCARICO
YOIZI SGANCIATORE DI APERTURA INT. SF6
YC 23 SGANCIATORE DI CHIUSURA INT. SF6
YU CZ3 SGANCIATORE DI MINMA TENSIONE INT. SF6
— | ®  NOTORDUTIORE CARICA WOLLE INT. 576 o
- 3x125A
Y1 CONTATT AUSILIAR! (Fus 40)
TS INTERBLOCCO MECCANICO =
— | O~ TRASFORMATOR! AVPEROVETRIG
CGD-  TRASFORMATOR! VOLNETRICI
C "> TRASFORMATORE TORODALE

500kVA AUX —

Fi

DALLA CONSEGNA MT H

— NUMERAZIONE SCOMPARTO 2 1 ! h —
UTENZA TIPO DI SCOMPARTO RETE + QBT AH

| SCHEMA FUNZIONALE ARRIVO E PROTEZIONE TRAFO 1

TIPO / CORRENTE SACE VD4/R 24kV 630A

INTERRUTTORE POTERE DI INTERRUZ. 16 KA T

SEZIONATORE TIPO / CORRENTE 0S 125 GDO3 3x125A

L SOTTO CARICO [COR. DI BREVE DUR. 1 L

H ALL' IMPIANTO BT

ABB_T6/N 4x800A

SEZIONATORE

TIPO_/ CORRENTE

ABB AS/E 24.06.16

ROTATIVO A VUOTO| COR. DI BREVE DUR. 16 /40 kA i
M| SEZIONATORE TIPO _/ CORRENTE ABB TS 24.16 | M
i DI TERRA COR. DI BREVE DUR. 16/40 kA
! FUSIBILI TIPO / TARATURA 40A —
i MARCA E TIPO 2)TA RevalcoTEN70+(1)FTM A0404
N qw\_,mm.wwkmﬂ%m_ RAPPORTO 800/5A 300/5A + torol00/1A 5VA N
PRESTAZIONE 10VA-5P30
MARCA E TIPO -
0 TRASFORMATORI RAPPORTO o
DI TENSIONE PRESTAZIONE
PRESTAZIONE PR222 DS LsI -~
MARCA E TIPO (*) Thytronic PRO NAO16 |
P | RELE'" PROTEZIONE [REGOLAZIONE [51] 1>=(30A)0,1xin_t>=0,4s (Indep) P
REGOLAZIONE [50] 1>>=(180A)0,6xIn t>>=0,055
MARCA E TIPO | —
RELE" PROTEZIONE REGOLAZIONE _Hm._zu lon=(2A)0,02xIn to>=0.1s
Q REGOLAZIONE [S50N] Q
AMPEROMETRO 0-800A I
VOLTMETRO 0-500V
R CAVO MT—-RG7HIR 12/20 S= mme 2(3x1x240)xF +1x240xN+PE L=...mt R
Rev. Data Compilato da Approvato -
i i } m Data Progettafo da Approvato da
| | [sISTEmIELETTRIC) | Srovzon | sy |
| SR i Disegno n® Foglio/Fogli Rev.
| “ PROGETTI - AUTOMAZIONE - IMPIANTI ‘ 11064 02/, | o
01 _ 02 | 03 _ 04 _ 05 06 | 07 08 09 | 10 | " | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 1 18 1 19 ' 2n . »n : on T



9_8_8_9_8_8_3_8_8_8_:_S_G%S_G_a_:__m_a_mo_N__NN_NU_N» 25 | 26
ACCESSORI IN FORNITURA:
LEVE COMANDO ROTATIVI Xl Nro : LE
NUMERAZIONE CHIAVI DI BLOCCO
LEVE PROLUNGATE [] Nro
MANOVELLE COMANDO INTERRUTTORI [ ] N.ro {3 CHIAVE LIBERA AD APPARECCHIO IN POSIZIONE DI APERTO
CARRELLO FUORI PORTA INTERRUTTORI [ ] N.ro R CHAVE LIBERA AD APPARECCHIO IN POSIZIONE DI CHIUSO
TARGHE ESTERNE | ] NESSUNA  [X] STANDARD [ ] A DISEGNO K CHIVE ISERITA SU PORTA RETE PROT. TRAFO
TARGHETTE INTERNE [ ] NESSUNA  [X] STANDARD [ ] A DISEGNO 1
DICITURE IN LINGUA : ITALIANA 1
2
CHIUSURE DI FONDO ASPORTABILI X] su PANNELLI : 1 2
SINOTTICO IN PLEXIGLASS []
ILLUMINAZIONE INTERNA ASPORTABILE [ | SU PANNELLI
INTERRUTTORE LUCI INTERNE [] Su PANNELLI
RESISTENZE ANTICONDENSA [ ] Nro SU PANNELLI
INTERRUTTORE RESISTENZE [ ] Nro SU PANNELLI
UMIDOSTATO RESISTENZE [] Nro SU PANNELLI
FERRI DI FONDAZIONE [ ] SU PANNELLI
ROTAIE BOX TRASFORMATORI []
VASCA RACCOLTA OLIO TRASFORMATORI[ |
Rev. Data Compilato da Approvato
Data Progettato da Approvato da
qumamm—-m-—-qw—n: Ladbito Qmmn:az.wt. Foglio/Fogli Rev
PROGETTI - AUTOMAZIONE - IMPIANTI 11064 Sm\ 0L 0
01 02 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 1 | 12 | 13 _ 14 | 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26




oo | o2 I o3 | 04 | o5 | o6 | 07 | 08 | 09 I 10 I 1 | 12 | 13 Nv 1w s Loe 1ogz 1 g 1og 2o I b2z 23 | 2a 25 | 26
)
SEZIONE COMANDI E RELE" DI PROTEZIONE
ALIMENTAZIONE COMANDO E SEGNALAZIONI INTERRUTTORE INSERZIONE RELE' DI PROTEZIONE
apertura interruttore _ segnalazione aperto/chiuso
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“ DISPOSIZIONE MORSETTIERA LEGENDA |
|
! (nlra i w 8 [T ST (8 [ 7 2 = [7 [ Jmear] Y0 T BoBNA DI MNMA TENSIONE. T !
! 1 T T [ N I I Q/1...13 — CONTATTI AUSILIARI INTERRUTTORE |
! | I | | e | R - RESISTENZA I
| | | APERTURA | ICONTATIOA| | | | S0 — PULSANTE DI APERTURA |
| | I TERRUTIORE | DISPOSIZIONE || || F... ~ FUSIBILI PROTEZIONE CIRCUITO |
| | | L D 17 ~ MORSETTI DI COLLEGAMENTO |
| RENTAZIONE CONTATIDA  SecoAUATION: IWTERVENT 2 — MORSETTI INTERNI DELLE APPARECCHIATURE |
_ 220Vco QﬂOQ_M_HQﬁ RELE' DI PROTEZIONE NAO16 _
b o MMM J
Rev. Data Compilato da Approvato
Data Progettato da Approvato da
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Disegno n® Foglio/Fogli Rev
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oo o2 | 03 | 04 | 05 | o6 oq_om_ow_a_:_5_5%3_6_5_:__m__o_no_E_B_Nu_ﬁ_mm_wm
A
_ SEZIONE QUADRO BT :
B ARRIVO DA TRAFO
= R S T N
¥ Y VY ¥
c
o g
- 01 800/5A} g ip ﬁ % 2X32A
FUS.25A
E 0 -
2 iP2
- GENERALE
/l SERVIZI
2 = I1d [ 1d ] 2x25A
0,03A
— A
G VOLTMETRO ~ AMPEROMETRO
0500V 0-800A et ki u SONDE PTI00
— = (su trafo)
llllllll 1 e
3 CIRCUITI | CENTRALINA CONTROLIO | 1rsaq Tsu1 L—r2 NN
i NN AUSUAR o | LD S 1o o0) IMPIANTO PRESE X VENTILAZIONE
: =i [\ 3 ;
_ - 5] 2X10A 220/24V 151 m : 2 |Ilm;u V/ LUCE r/lL/ SERVIZIO )4V/
\m sllo I — 31 _3] 2x10a [Z] 7] 2x16a N
| INT. GENERALE il R | ety - ] B wea
T6/N 4x800A S ||/ I e
phrmtendy iewd PN I = Y A
PR221DS-LSI RSN A Clrrnc s
4— hal Fa T R - MAN AUT
4y RA | NA 12 --=2)
RIFASAMENTO 202 .
_ FISSO %
osizs BN\ \_f TERNOSTATO
M 3x125A 030
(Fus. 40A)
- COND. RIFASAM.
- 15kVAR—400V~3in &; 18 RA |NA 1 Lmum 1c |NA RL [N %_W% % | X
z ey ik ve we  en ¢
Lo Lo A it o i P e
- b1 b . P L AL CRCUITO ALLE PRESE \\ ESTRATIORE
ILLUMINAZIONE DI SERVZIO DMD 9-9
D> [ [ [ [ (I \ 368W-3,24
0 LINEA IN CAVO APERTURA INT.  AUMENTAZIONE CRCUM AUSILARI AL GROUITO DI APERTURA AL PUSANTE SEGNALAZIONE o
FG70R ZX(3XIXTBS)+185N GENERALE BT SCOMAPARTO DI NEDIA TENSIONE INTERRUT. MEDIA TENSIONE DI EMERGENZA ALLARNE
— (morselti RA-NA cella NT) (morsetti 1-3 cella MT) FUORIPORTA
_p Y Y v v
ALIMENTAZIONE QGD
Q
R
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